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Powiatowa Stacja Sanijtarno-Epidemiologicz
Laboratorium Badan 1E idenj1iolo icznych grodowiskqow;ﬁgj ﬁgwlﬁ)éci

-300 Etk ul. Toruriska 6A/1

tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77
NIP 848-11-59-993 ]

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akn dytacji, sygnat:
EA MLAi ILAC MRA dotyczacych wzajemnego uznawania sprawozdan z

Nr akredytacji AB 614
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Znak sprawy: LBESiZ.9051.3.1282.2023

1. Badania wykonano na zlecenie:

2. Obiekt badania:

Sprawozdanie LBESiZ /1282 z / 2023

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétkaz o.0.

w  pElk, dnia:130.10.2023 r.

AB 614
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12-200 Pisz, ul. Teczowa 2
zlecenie nr W /277 | Pisz

prébka wody do spozycia

z dnia

3. Cel badania: przedstawienie wynikéw w obszarze regulowanym prawnie

4. Miejsce, data i godzina pobrania probki:

5. Data i godzina przyjecia prébki do laboratorium:

6. Prébka pobrana wg instrukcji 1-11/PO-W-03

pobrana dnia: 25.10.2023
przyjeta dnia: 25.10.2023

"Pobieranie i transportowanie prébek wody do spozycia w obszarze regulowanym prawnie" przez :

godzina
godzina

/
25.10.2023

wodciag publiczny Pisz - nowa sieé wodociggowa ul. Mazurska 12-200 Pisz, wodociag Pisz

08:30
13:35

Zabitowicz Zbigniew

7. Stan prébki zgodny z instrukcjg I-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatnosci prébek wody przyjmowanych do badan"

8. Warunki transportu: temperatura 3,4 °C

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 1282z
Mikrobiologiczne 25.10.2023 - 28.10.2023 Oznakowanie prébki przez klienta: 327 Pisz
; Wartos¢ parametryczna wg Rozp. MZ
PzB Badl\alxlrel?ogzcha Dokument odniesienia Je::;(a)stka b‘;vg::i(a z dnia 07.12.2017 r.
i (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
bez nieprawidtowych zmian
101 |OgéIna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN SO 6222:2004 jtk/iml | nie WyKryto | zaleca sie, aby ogsina liczba mikroorganizmew nie preekraczal
3 x . al K¢ a:
Metada pytcwa, posiew wagony i Ao
200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
103 | Netoda fitracji membranowe; PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | Jtk/100 ml 0 0
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
104 | \etoda fitracy membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | /100 ml 0 0
Liczba enterokokéw katowych . ;
- 899-2:200
105 |\etoda filtracji membranowej PN-EN IS0 7809-2:2004 jtk/100 ml 0 0
Informacije dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6.
PzB - pozycja z zakresu badan
jtk - jednostki tworzace kolonie
Autoryzowat(a):
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Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transportowanie probki.

Wyniki badari odnosz3 sie do otrzymanej prébki i nie mogg byé stosowane do calego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elku sprawozdanie

nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA



