PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PISZU
ul.Warszawska 5, 12-200 Pisz
tel. (87) 423 23 78

HK.9022.4.115.2023 LBl * 121220231,

Ocena jakosci wody
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 338
z pézn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537 z pézn. zm.), § 21 ust. 1
pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia z wodociggu publicznego Kociol Duzy gm. Pisz, powiat
piski, ktéry zaopatruje 710 mieszkancéw miejscowosci: Kociol, Kociot Duzy, Pietrzyki,
Rakowo, Rakowo Piskie, Stare Guty.

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, sprawujgc nadzér sanitarny nad
jakoscig wody do spozycia, w dniu 11.12.2023 r. otrzymal wyniki badan wody z kontroli
wewngtrznej  zarzadcy  wodociggu  publicznego  Kociol  Duzy. W  oparciu
o sprawozdanie z badan nr LBESiZ.9051.3.1386.2023 z dnia 04.12.2023 r. probek wody
pobranych w dniu 29.11.2023 r., w zakresie parametru enterokoki i parametréw grupy A pkt.
I Zalgcznika nr 2 cytowanego rozporzadzenia PPIS w Piszu stwierdzil spetnienie wymagan
w zakresie parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych i orzekt jak na wstepie.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badgn\wody z tego
wodociggu.
~ANST POWIATOWY
Insp or Sanitarny
An I
Otrzymuja:

1. Urzad Miejski w Piszu ePUAP
1. PWIK Sp. z 0. 0. w Piszu e-mail
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sporzadzila: Agata Olencka — starszy asystent Higieny Komunalnej
12.12.2023 r.
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0-W-03/F08 z dnia 02.05.2022
5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna P C A
Laboratorium Badan Epidemiologicznych Srodowiskowych i Zywnosci P
19-300 Elk ul. Toruriska 6A/1 AREoTTAGH
tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64
NIP 848-11-59-993 %
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA dotyczacych waaj 00 L ia sp i z badan, . BADANIA
Nr akredytacji AB 614
Strona 1/ liczba stron 2 AB 614

Eik, dnia: 04.12,2023 r,

Znak sprawy: LBESIZ.9051.3.1386,2023 \\\\‘\"I"[u/,,,

Sprawozdanie LBESIZ/ 1386 z / 2023

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanallzac’jl Spélka z 0.0
12-200 Pisz, ul. Tgezowa 2 |

W1289/Pisz zdnia N 29.11.2023 // )

N s

prébka wody do spozycia N

1. Badania wykonano na zlecenie:

Zlecenie nr

2. Oblekt badania:

3 Cel badania: przedstawienie wynik6w badan w obszarze regulowanym prawnie
wodociag publiczny Koclol Duzy - SUW Kociol Duzy, kran czerpalny
wodoclag publiczny Kociol Duzy

4. Miejsce, data | godzina pobrania prébki;

7:10
13:00

29.11.2023
28,11,2023

pobrana dnia: godzina

!

5. Data i godzina przyjgcia prébkli do laboratorium: przyjeta dnia: godzina
6. Probka pobrana wg instrukcji 1-11/PO-W-03
Zabilowicz Zbigniew

"Pobleranie i transportowanie prébek wody do spozycia w obszarze regulowanym prawnie" przez :

7. Stan prébki zgodny z instrukcjg I-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatnosci probek wody przyjmowanych do badan"”

8. Warunkl transportu: temperatura 3,8 °C

Rodza) badania Data wykonania badania Kod prébki: 1386 z
Fizyczno-chemiczne 29.11.2023 Oznakowanie probki przez klienta: 341 Pisz
_— B ; @ Wantodsi parametryczne
adana cecha ' " + niepewno iakim powinna cdpowiadaé woda
PzB Metoda Dokument odnieslenia Jednostka miary Wynik badania veyniky! wg Rozp. N2 z dia 07.12 2017 1
(Dz.U.2017 ¢. poz. 2294)
Barwa PN-EN ISC 7887:2012 p.g.0. (<5) $1 Akcep Ina przez k
1 Meloda <ire Metod mg/l Pt i bez nieprawidlowych zmian,
4 wartos8 pit 7,6 Zalecana warta$é do 15 mgn PI
Akceplowalna przez konsumentow
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 T ibez nieprawidlowych zmian.
2 Metoda nefelometryczna =0 i NIY p.g.0. (<0,30) H00e Zalecany zakres
wartcéci do 1,0 NTU
Zapach . - Z1R bardzo staby roélinny N - Al o ) .
3 Metoda organoleplyczna PN-72/C-04557 p : p(zcl entoy
Smak R 20 brak N ibez Nieprawidlovych zmian
Matoda organoleptyczna
4 Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,5 =01 6,5 9,5
Metoda potencjomatryezna lempetalura pomiaru 20,5 °C
5 Przewodno#¢ elektryczna PN-EN 27688:1999 nSiemyss 445 =28 2500
wiasciwa temperatura pomiaru 20,5 °C
Meleda konduklometryczna :: Le:: l:mmlm“::hnm

Informacje dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6.

PzB - pozycja z zakresu badan

p.g.0. - ponizej granicy oznaczalnoéci

Sprawozdanie 2 badan zawlera wyniki badar objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.

M. wyniki badan spoza zakresu akredylacji speiniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025,
' - niepewnosé wyniku badania podawana jest, dia wszystkich uzyskanych warto$cl liczbowych, jako niepewnosé rozszerzona przy wspdlczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufnoéci 95%. Niepewnosé wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobieraniem i transporiem prébki.

A
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mgr inz. lwong Barszczewska
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Auloryzowal(a):




Formularz nr PO-W-03/F08 z dnia 02.05.2022

Strcona 2/ liczba stron 2

Sprawozdanie LBESiZ /1386 z /2023

Rodzaj hadania Data wykonania badania Kod préhkl: 1386 2
Mikrobiologiczne 29.11.2023 - 02,12.2023 Oznakowanie prébki przez klienta 341 Pisz
Wartosé parametrycz=na wg Rozp. MZ
P28 PR Anmeanhy Dokument odnlesienia Jedioetke: Wik badanl zdnia 07.42 2017 r.
vy (Dz. U. 2017 r. ooz, 2294)
bez nieprawidlovasych zmian
Ogédina liczba mikroorganizméw w 22°C PN- 229:2004 < . - y
107 \tetoda piytkowa, posiew wglgbny ERIS0aan Jit mi ey e W0 M e s
Wodociggonave).
200 )01 miw kianie  keasumenta
Liczba bakteril grupy coli PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 .
103 |1 tetoca fitracji membranawej PN-EN 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | 1tK/100 m! 0 .
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
104 1 tetoda fitracji membranowej PN-EN 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | /100 m!, 0 e
Liczba enterokokéw kalowych . )
105 Meloda filracji membranoyve] PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0

P28 - pozycja z zakresu badad
jtk - jednostki tworzace kolonie

Autoryzowal(a):

Zalwierdzil(a):

KIERQWNIX LA
Badan Epidamis
Sredowiskovryer

- e
mgrinz. Edyta Nagori:

Latoralerium nie ponosi odpowiedzialnoéci za potieranie i transpariowanie prébki. Wyniki badan cdnoszg sif do olrzymane]j prébki i nie mogq byt stosowane do calego obieklu. Boz pisemne) zgody

Labaralorium Powiatowoj Stacji Sanitamo-Epi

1o w Elku 1i6 nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w catosci.

KONIEC SPRAWQZDANIA




