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PANSTWOWY POWIATOWY 7
INSPEKTOR SANITARNY
W PISZU
ul.Warszawska 5, 12-200 Pisz
tel: {87) 423 23 78

Ocena jakosci wody
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 338
z pozn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 537 z pézn. zm.), § 21 ust, 1
pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia z wodociggu publicznego Kociolek Szlachecki, gm. Pisz,
powiat piski, ktéry zaopatruje 150 mieszkancéw miejscowosci: Kociotek Szlachecki.

Uzasadnienie

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, sprawujac nadzor sanitarny nad
jakoscig wody do spozycia, w dniu 11.12.2023 r. otrzymat wyniki badan wody z kontroli
wewnetrznej zarzadcy wodociggu publicznego Kociotek Szlachecki. W  oparciu
o sprawozdanie z badan nr LBESiZ.9051.3.1387.2023 z dnia 04.12.2023 r. probek wody
pobranych w dniu 29.11.2023 r., w zakresie parametru enterokoki i parametréw grupy A pkt.
I Zalacznika nr 2 cytowanego rozporzadzenia PPIS w Piszu stwierdzit spetnienie wymagar
w zakresie parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych i orzekt jak na wstepie.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badarn wody z tego
wodociggu.

Otrzymuja:
1. Urzad Miejski w Piszu ePUAP
1. PWIK Sp. z 0. 0. w Piszu e-mail
2. ala

sporzgdzila: Agata Olencka — starszy asystent Higieny Komunalnej
12.12.2023 r.
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Formularz nr PO-W-03/F08 z dnia 02.05.2022 r—‘\ !
L SETT Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna PC L"
Laboratorium Badan Epidemiologicznych Srodowiskowych i Zywnosci PSR GinTaun
19-300 Elk ul. Torunska 6A/1 AKREDYTACS!
tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64 }
NIP 848-11-59-993 %
Lab ium badawcze akredy przez Palskie Centrum Akredytacji,
sygnatariusza porozumiert EA MLA i ILAC MRA dolyczacych wzaj g ia spri dan z badaf. BADANIA
Nr akredytacji AB 614
Strona 1/ liczba stron 2 AB 614
Elk, dnia: 04.12.2023 r. Wy
Znak sprawy: LBESIZ,9051.3.1387,2023 ,T.i 4 ’} :;/ \\\\\‘ o/ '/,‘,I
Sprawozdanie LBESiZ/ 1387 z / 2023 1.8 - :

1. Badania wykonano na zlecenle: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spélka z 0.0
12-200 Pisz, ul. Tgczowa 2
zlecenie nr W/ 289/ Plsz z dnia 29.1 1.2023{__ e
2, Obiekt badania: prébka wody do spozycia 3

\

3 Cel badania: przedstawienie wynikow badan w ohszarze regulowanym prawnie

; It wodoclag publlczny Koclolek Szlachecki - SUW Kociolek Szlachecki, kran
4: Wiejsca; dutk | godsing pobitariia probk czerpalny wodociag publiczny Kociolek Szlacheckl i

pobrana dnia: 29.11.2023 godzina 840 |, A1 )[4
5. Data i godzina przyjecia prébki do laboratorium: przyjeta dnia: 29.11.2023 godzina 13:00
6. Probka pobrana wg Instrukc]l 1-11/PO-W-03
"Pobieranie I'lransportowanle prabek wody do spozycia w obszarze regulowanym prawnie" przez : Zabltowicz Zbigniew
7. Stan prébki zgodny z Instrukcjq 1-01/P0-W-03 “Kryteria oceny przydatnosci prébek wody przyJmowanych do badar"
8. Warunki transportu: temperatura 3,8 °C

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 1387z
Fizyczno-chemiczne 29.11.2023 Oznakowanie prébki przez klienta: 342 Pisz
Wartoci parametryezno
Badana cecha : tnlepewnodt | jakim powinna odpovdadac woda
PzB Metoda Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania wyniku? wg Rozp. MZ 2 cnia 07.42.2017 r.
(Dz.U. 2017 r. poz. 2294)
q - p.g.0. (<5) 1 Akceplowalna przez konsumentéw
4 Barwa " PN-EN 'go 7887:2012 mag/l Pt 9 i bez nieprawidlowych zmlan,
|Metoda sp yezna wartoté p 7.7 Zalecana warodc do 15 mgh Pt
Akceplowalna przez konsumentéw
Melnos¢ N-EN ISO 7027-1:2016-09 0,15 tbez nieprawidiowych zmian.
2 Metoda nefelometryczna s P 3 1 NTU 0,49 20 Zalecany zakres
Wartosci do 1,0 NTU
Zapach - Z1R bardzo staby roslinny N .
Meloda organcloplyczna PN-72/C-04557 Akceplowalna przez konsumentdw
3 Smak j 20 brak N ibez niepravddlowych zmian
Meloda
PN-EN ISO 10523:2012 - 7,4 01 65 - 9,5
4 Odczyn pH i i
|Metoga potencjometyczna temperatura pomiary 20,8 *C
5 Przewcdno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 nSlcmyys 407 +26 2500
wlasciwa temperatura pomiany 21,0 €
Karekta za pomocy urzgdzenia
Meloda konduktomelryczna do kompensacji wptyw temperatury

Informacje dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4.6.

PzB - pozycja z zakresu badan

p.g.0. - ponizej granicy oznaczalnodcl

Sprawozdanie z badarn zawiera wyniki badan objgte zakresem akredylacii oraz badar nieakredylowanych,
s wyniki badar spoza zakresu akredylacji spelniajace viymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

' - niepewnosé wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych warlosci liczbowych, jako niepewnosé rozszerzona przy wspdlczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufnosci 95%. Niepewno$¢ wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewnosei zwigzanej z pobieraniem | transportem prébki.
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Formularz nr PO-W-03/F08 z dnia 02.05.2022

Strona 2/ liczba stron 2

Sprawozdanie LBESIZ /1387 z/2023

Rodzaj badanla Data wykonania badania Kod probki: 1387 2
Mikrobiologiczne 29.11.2023 - 02.12,2023 Oznakowanle prébki przez klienta =42 Plsz
Badana cecha Jednostka | Wynik badania | ‘Vartost parametryczzna wg Rozp. Mz
PzB Dokument odnieslenia y zdnia 07.122,2017
Metoda miary o r.
(Dz. U. 2017 r. .poz. 2294)
bez nicprawidlovaych zmian
iczba mik izmé 22°C .
101 32&'2: ';;‘kofq - 221?31“973 v PN-EN ISO 6222:2004 ikt mi nie wykrylo Z3eca 1%, 0%y o39ns leeba mermIRIS T
pi s P y przekicezala: 00 ik /1 ml w woit 2ie wpiowadzane] do siesi
WOCaciago swej
200 fW1 miw kianie  korsumonta
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
193 eeloda firacji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | J/100 mI 0 0
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
194 Weetoda itraci membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | 1K/100m! g 0
Liczba enterokokéw katowych . X
105 Metoda fitracji membranowa) PN-EN ISO 7889-2:2004 jik/100 ml 0 0

P2B - pozycja z zakresu badan
itk - jednostki tworzace kolonie
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KONIEC SPRAWOZDANIA
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