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Ocena jako$ci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 338
z pézn. zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekoéw (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537 z p6zn zm.), § 21 ust.1 pkt
1 Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia z wodociggu publicznego Pisz gm. Pisz, powiat
piski, ktory zaopatruje 22338 mieszkaficow miejscowosci: Babrosty, Borki, Imionek, Jablon,
Jagodne, Jeglin, Kateczyn, Karwik, Lupki, Maldanin, Pisz, Snopki, Szczechy Mate, Szczechy
Wielkie, Trzonki, Waglik, Zdory.

Uzasadnienie

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, sprawujgc nadzor sanitamy nad
jakoscig wody do spozycia, przeprowadzﬂ kontrole w wodociagu publicznym Pisz i pobrat
proby wody do badan. W oparcm o sprawozdania z badan nr LBESIZ.9051.2.350.2023,
LBESIZ.9051.2.351.2023, LE-OBZ/513w/2023 z dnia 30..2023 ., LBESIZ.9051.2.352.2023
z dnia 23.11.2023 1., LBSiZ-OBW/2134/2023 z dnia 07.12.2023 r., probek wody pobranych
w dniu 20.11.2023 r, w zakresie parametrow grupy A i B Zalacznika nr 2 cytowanego
rozporzgdzenia, PPIS w Piszu  stwierdzil spelnienie wymagan parametrow
mikrobiologicznych i fizykochemicznych i orzekt jak na wstepie.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badar wody z tego
wodociggu.

Aﬁ/ zej Rasyczyk

Otrzymujg:

1. Urzad Miejski w Piszu ePUAP
2. PWIiK Sp. z 0. 0. w Piszu e-mail
3. Aa

sporzadzila Irena Matysiuk — kierownik Higieny Komunalne;j
12.12.2023 r.
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Laboratorium Badar Epidemiologicznych Srodowiskowych i Zywnosci
19-300 Etk ul. Toruriska 6A/1
tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64
NIP 848-11-59-993

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredylacji,
sygnatariusza porozumieri EA MLA i ILAC MRA dotyczacych wzajemnego uznawania sprawozdan z badan.
Nr akredytacji AB 614

BADANIA

Strona 1/ liczba stron 2
Etk, dnia: 23.11.2023 r.

AB 614

Znak sprawy: LBESiZ.9051.2.350.2023 \\\\Hl"//,/ ",
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Sprawozdanie LBESiZ/ 350 /2023 /wps /mop/2816PPPPW0002 —

T
7~
/"/nh\\“\

1. Badania wykonano na zlecenie: /\/

)

“,

i

POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA.

Higieny Komunalnej PSSE w Piszu

zlecenienr 27 Pisz/84/2023

prébka wody do spozycia

z dnia 20.11.2023

2. Obiekt badania:

3 Cel badania: przedstawienie wynikéw badan w obszarze regulowanym prawnie

w Piszu
4. Miejsce, data | godzina pobrania prébki: wodoclag publiczny Pisz - Pisz - SUW, woda uzdatnlona "
Wplynelo dnia ... Zjl.lg 20‘3 O e
pobrana dnia: 20.11.2023 godzina 11: 00 g ({ } /{ 60’\2
uu/ dz.
5. Data i godzina przyjgcia prébki do laboratorium: przyjeta dnia: 20.11.2023 godzina t ~npodpis.. Aosielinney
6. Probka pobrana wg Instrukcji 1-11/PO-W-03
"Pobieranie i transportowanie prébek wody do spozycia w obszarze regulowanym prawnie" przez : prac. PSSE w Piszu |. Matysiuk
7. Stan prébki zgodny z instrukcja 1-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatno$ci prébek wody przyjmowanych do badan”
8. Warunki transportu: temperatura 4,0 °C
Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 350
Fizyczno-chemiczne 20.11.2023 - 21.11.2023 Oznakowanie prébki przez klienta: 116 Pisz
Hyd " . Warloéci parametryczne
adana cecha P jakim il iada¢ woda
PzB Metoda Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania viyriki® wg Rozp. M2 z dnia 07.12.2017 r.
(D2.U. 2017 r. poz. 2294)
¥ . 6 31 Akceptowalna przez konsumentéw
1 53‘2’;:‘ — zz‘syalgo 7887:2012 mg/l Pt i bez nieprawidlowych zmian.
pekirololometryczna warto$é pH 7,8 Zalecana warto$¢ do 15 mg/l Pt
Akceptowalna przez konsumentéw
Metnosé x . i bez nieprawidiowych zmian.
2 Metoda nefelometyczna PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 NTU p.g.0. (<0,30) 10,09 Zalecany zakres
wartosci do 1,0 NTU
Zapach . N -
Metoda organoleptyczna Z1R bardzo slahy rodlinny Akceptowalna przez konsumentéw
3 rganale PN-72/C-04557
Smak N i bez nieprawidiowych zmian
Metoda - Z0 brak -
4 Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7.6 + 0,1 65 - 9,5
Metoda potencjometryczna temperatura pomiaru 21,8 °C
5 Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 nS/emyzs 496 +32 2500
wiasciwa temperatura pomiaru 21,9 °C
Metoda knndnfkiomolryczna ::'::::;;::"x:;:nﬁ:::mu,y
g |Amonowyjon . PN-ISO 7150-1:2002 mg/dm® NH,’ p.g.o. (<0,10) + 0,02 0,50
;  |Azotny . PN-EN 26777:1999 mg/dm® NO, p.g.o. (<0,030) % 0,005 0,5
g |nAzoteny PN-82/C-04576.08 mg/dm*NOy 3,6 $05 50
9 Mangan . Test Merck Nr 1.14770 pg/dm* Mn p.g.o. (<15) N 24 50
10 M:::“ - PN-ISO 6332:2001 ugldm®Fe p.g.0. (<50) +15 200
41 |Wwardose PN-ISO 6059:1939 mg/dm® CaCO, 228 +23 60 - 500
12 Chlorki " PN-1SO 9297:1994 mgldm?CI’ 19,5 £18 250
43 |fluorkd PN-78/C-04588/03 mg/dm® F* 0,14 10,02 1,6
14 Mﬁzz"a nosc z KMnO, PN-EN SO 8467:2001 maldm® 0, 2,2 £07 5
a
18 a'ama“y - PN-79/C-04566.10 mg/dm® SO,* 29" t4 250
p ﬁyianki ] Test Merck Nr 14417 pgldm? CN' p.g.o. (<2,00 M £03 50
etoda kolorymelrvezn
M PN-C-04554-4-1999 N
ay (Noanem PN-ISO 6058:1999 mg/dm® Mg 7 1 7 - 126
i PN-ISO 6059:1999

Informacje dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6.
PzB - pozycja z zakresu badan

p.g.0. - ponizej granicy oznaczalnosci

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badar objete zakresem akredytaciji oraz badar nieakredytowanych.
N_ wyniki badar spoza zakresu akredytaciji spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

' - niepewnoéé wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych wartosci liczbowych, jako niepewnos¢ rozszerzona przy wspéiczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufnoéci 95%. Niepewnosé wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobieraniem i transportem prébki.

Autoryzowal(a):

UVaind ooV VIV

Badan
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Sprawozdanie LBESIZ /350 /2023 /wps / mop / 2816PPPPW0002

Rodzaj badania

Data wykonania badania

Kod prébki:

350

Mikroblologiczne

20.11.2023 - 23.11.2023

Oznakowanle prébki przez klienta

116 Pisz

Warto$¢ parametryczna wg Rozp. M2

PzB R Sechy Dokument odniesienia sednoatisy Wimlkbadanls z dnia 07.12.2017 r.
y (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
bez nieprawidlowych zmian
QOgéina liczba mikroorganizméw w 22°C ] . . - . .
101 Metoda plytkowa, posiew wglebny PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml nie wykryto prze:raal:;:l;:ei:o"}{:?fmvscvzl::xw;ﬁﬂ:;::ueci
wodociagowej,
200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
Liczba bakteril grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 ;
193 |Metoda fitracji membranowe] PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | 1K/100 M! . 0
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 :
104" | etoda fracji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | /100 ™! 0 0
Liczba enterokokéw katowych . "
105 Metoda fltracjl membranowe] PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0
PzB - pozycja z zakresu badan
jtk - jednostki tworzace kolonle
Autoryzowal(a):
Zatwierdzil(a):

KIEROWNIK ODDZIALU

Badad Mlikrobjologicznych
mgr Alicja @mowska

specjaiisia mikrobiclogil

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transportowanie probki. Wyniki badar odnosza sig do otrzymanej probki i nie moga byé stosowane do calego obiekiu. Bez pisemnej zgody

Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi

icznej w Etku spr

KONIEC SPRAWOZDANIA

ie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calo$ci.



PO-W-03/F08 z dnia 02.05.2022 ( )

T Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna P[: A

Laboratorium Badari Epidemiologicznych Srodowiskowych i Zywnosci Pilsi CeiTn
19-300 Etk ul. Toruriska 6A/1 AXAECYTACI

tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64

NIP 848-11-59-993 %
Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii,
sygnatariusza porozumien EA MLA i ILAC MRA dotyczacych wzajemnego uznawania sprawozdar z badari. BADANIA
Nr akredytacji AB 614 Seme————
Strona 1/ liczba stron 2 AB 614

i Elk, dnia: 23.11.2023 r.
Znak sprawy: LBESIZ.9061.2.352.2023

\\\\‘\"|"I‘I/,,

="

Sprawozdanie LBESiZ/ 352 /2023 /wps / mok/2816PPPPW0003 Hu‘ e

1. Badania wykonano na zlecenie: Higieny Komunalnej PSSE w Piszu
'Ill\\
zlecenienr 27 Pisz /8412023 zdnia 20.11.2023
. N PO\,V'U\TO\VA S’I\A,CJA‘
2. Obiekt badania: prébka wody do spozycia SANITARNO - EPIDENUOLO(JICZNA
3 Cel badanla: przedstawlenie wynikéw badan w obszarze regulowanym prawnie w Piszu
4, Miejsce, data i godzina pobrania prébki: wodociag publiczny Pisz - Pisz - sie¢ przedszkole ul. Matejki w Rigzuclo dnia ... Zz-uszm”"
BL!} A odpls "o’vQ:Q.
pobrana dnia: 20.11.2023 godzina 12:000Z.AZ. +eilorsiesTrrnbienn POCPISeee

5. Data | godzina przyjecia prébki do laboratorium: przyjeta dnia: 20.11.2023 godzina 14:00
6. Prébka pobrana wg instrukeji 1-11/PO-W-03
"Pobieranie i transportowanie prébek wody do spozycia w obszarze regulowanym prawnie" przez : prac. PSSE w Piszu |. Matysiuk

7. Stan prébki zgodny z instrukcja 1-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatnosci prébek wody przyjmowanych do badan"
8. Warunki transportu: temperatura 4,0 °C

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 352
Fizyczno-chemiczne 20.11.2023 Oznakowanie prébki przez klienta: 118 Pisz
p
Wartoéci parametryczne
Badana cecha tniepewno$¢ |  jakim powinna odpowiadaé woda
PzB Metoda Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania wynikd' wg Rozp, M z dnia 07.12.2017 .
(Dz.U. 2017 r. poz. 2294)
g Barwa PN-EN ISO 7887:2012 6 +1 Akceptowalna przez konsumlentéw
Metoda spektrofotometryczna Metoda C mg/l Pt Z] ?ez nlepmm:;logycrszm an.
wartosé pH 7,9 alecana warto$¢ do 15 mg/ Pt
Akceptowalna przez konsumentow
Metnosé i X : i bez nieprawidlowych zmian.
2 Metoda nefelometryczna PN:EN 15077027-1:2016-08 NTU p.g-o. (<0,30) * 0,09 Zalecany zakres
wartosci do 1,0 NTU
Zapach R N .
3 Metoda PN-72/C-04557 ZIR BiRies staby sobiinny Akceptowalna przez konsumentéw
Smak 20 brak N i bez nieprawidtowych zmian
Metoda ptyczna B
4 Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,6 +0,1 65 - 9,5
Metoda polencjometryczna \omperatura pomiary 20,2 °C
5 Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 pS/cmyzs 495 +32 2500
wiasciwa temperatura pomiaru 20,2 °C
|Metoda konduktometryczna f:'::: l:‘::cmli q!urw:::‘nllumy

Informacje dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6.

PzB - pozycja z zakresu badan

p.g.o. - ponizej granicy oznaczalnosci

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badar objete zakresem akredytaciji oraz badan nieakredytowanych.
N_ wyniki badan spoza zakresu akredytacii spelniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

! . niepewno$¢é wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych wartosci liczbowych, jako niepewno$¢ rozszerzona przy wsp6lczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufnosci 95%. Niepewno§é wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobieraniem i transportem prébki.

Autoryzowat(a):
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Sprawozdanie LBESiZ /352 /2023 /wps / mok / 2816PPPPW0003

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 352
Mikrobiologiczne 20.11.2023 - 23.11.2023 Oznakowanie prébki przez klienta 118 Pisz
Warto$¢ parametryczna wg Rozp. MZ
PzB B“G:fo;:cha Dokument odniesienia Je‘:‘:stka Vil bl zdnia 07.12.2017 r.
i (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
bez nieprawidlowych zmian

Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C y i 5 - - - - -

1% Ietoc piytkowa, posiew wtebny SESRISEEEEES ke ° e e ey s 8
wedociagowe),
200 ftk/1 mlw kranie konsumenta.

Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
193" | Metoda fitracji membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | /100 M! 0 0

Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 d
104: | rstaaa mtracy membranovej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | /100! g 2

Liczba enterokokéw katowych 3 ;
105 Metoda filracji membranowe] PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0

PzB - pozycja z zakresu badan
jtk - jednostki tworzace kolonie
Autoryzowal(a):
Zatwierdzil(a):

KIEROWNIK ODDZIALU

Badah r\‘dkroa?logicznych

mgr Alicja ’_cz/-\’nowska

specjaiisia mikrobiclogii

adialnnd

Laboratorium nie ponosi od|
Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarr

i za p

e i transp

1ej w Elku sp

KONIEC SPRAWOZDANIA

mkt i

ie probki. Wyniki badan odnosza sig do otrzymanej prbki i nie moga by¢ stosowane do calego obiekiu. Bez pisemnej zgody
lie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w caloci.




O-W-03/F08 z dnia 02.05.2022 )

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna P c A
Laboratorium Badan Epidemiologicznych Srodowiskowych i Zywnosci e
19-300 Etk ul. Torunska 6A/1 AXREDYTACII

©

tel. 087 621-77-69 fax 087 621 77 64
NIP 848-11-58-993

Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii,

sygnatariusza porozumieri EA MLA i ILAC MRA dotyczgcych wzajemnego uznawania sprawozdan z badan. 3
% e
Nr akredytacji AB 614
Strona 1/ liczba stron 2 AB 614
Elk, dnia: 23.11.2023 r. Wit
Znak sprawy: LBESIZ.9051.2.351.2023 S,
. :si\;///”s
Sprawozdanie LBESiZ/ 351 /2023 /wps / mok/ 2816PPPPW0254 Hw L}m
- /—\ ?
1. Badania wykonano na zlecenie: Higieny Komunalnej PSSE w Piszu {'/,,,/I/_\\/\\\x}
@Zmm
zlecenienr 27 Plsz /8412023 Z dnia 20.11.2023
2. Obiekt badania: prébka wody do spozycia
POWIATOWA STACJA
3 Cel badania: przedstawienie wynikéw badar w obszarze regulowanym prawnie SANITARNO - EPIDEMICLOGICZNA
4. Miejsce, data i godzina pobrania prébki: wodociag publiczny Pisz - Pisz, sie¢, szkota Trzonki "3 Zviilﬁ‘s 2023
Wplynglo dnia ....... AR e RO U S e e o
pobrana dnia: 20.11.2023 godzina 11:20 6 5
iy " - . 007 A7 (’;({}‘ ..... POADLS. s Il Sossacccssessasens
5. Data | godzina przyjecia prébki do laboratorium: przyjeta dnia: 20.11.2023 godzina 14:00° m

6. Prébka pobrana wg instrukcji 1-11/PO-W-03

"Pobieranie | transportowanie prébek wody do spozycia w obszarze regulowanym prawnie" przez : prac. PSSE w Piszu |. Matysiuk
7. Stan prébki zgodny z Instrukcja 1-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatnosci prébek wody przyjmowanych do badan”
8. Warunki transportu: temperatura 4,0 °C

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 351
Fizyczno-chemiczne 20.11.2023 Oznakowanie prébki przez klienta: 117 Pisz

Wartoici parametryczne

Badana cecha 4 niepewnodé |  jakim powinna odpowiada¢ woda
PzB Metoda Dokument odniesienia Jednostka miary Wynik badania wyniku® wg Rozp. M2 2 dnia 07.12.2017 1.
(D2.U. 2017 r. poz. 2294)
Akceptowalna przez konsumentéw
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 7 1 yana
1 Maetoda spektrofotometryczna Metoda C mg/l Pt 1 bez nieprawidiowych zmian,

wartosé pH 7,7 Zalecana warto$¢ do 15 mg/ Pt

Akceptowalna przez konsumentéw

Metnos¢ " o . i bez nieprawidlowych zmian.
2 Metoda nefelometryczna BN-ENISOI7027-1:2016-09 NTU p.g.0. (<0,30) 0,00 Zalecany zakres

wartoéci do 1,0 NTU

Zapach " 4 N .
Metoda organoleptyczna Z1R bardzo slaby roélinny Akceptowalna przez konsumentow
3 PN-72/C-04557 y N
Smak . 20 brak N i bez nieprawidlowych zmian
Metoda a
4 Odczyn pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7.5 10,1 65 - 95
Metoda potencjometryczna temperatura pomiaru 19,9 °C
5 Przewodnoéé elektryczna PN-EN 27888:1999 pnS/emys 492 +31 2500
wlasciwa

temperatura pomiaru 20,0 °C

|Korekta za pomocy urzadzenia
|Metoda konduktometryczna do kompensac]iwi temperatury

Informacije dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6.

PzB - pozycja z zakresu badan

p.g.0. - ponizej granicy oznaczalnosci

Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badari nieakredytowanych.
N, wyniki badan spoza zakresu akredytacji speiniajace wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

s niepewno$é wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych wartoéci liczbowych, jako niepewno$é rozszerzona przy wspéiczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufno$ci 95%. Niepewno$¢ wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewno$ci zwigzanej z pobieraniem i transportem prébki.

I Y NS A LAY 17

l

Autoryzowal(a):
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Sprawozdanie LBESIZ/ 351 /2023 / wps / mok / 2816PPPPW0254

Rodzaj badania

Data wykonania badania Kod prébki: 351

Mikrobiologiczne

20.11.2023 - 23.11.2023 Oznakowanie prébki przez kllenta 117 Pisz

PzB

Badana cecha

Warto$¢ parametryczna wg Rozp. MZ

Jednostka |  Wynik badania z dnia 07.12.2017 r.

Dokument odniesienia

Metoda
ety (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)
bez nieprawidlowych zmian
Ogédlna liczba mikroorganizméw w 22°C s "
101 PN-EN ISO 6222:2004 tk/1 mi nie wykryto Zaleca sig, aby ogdina liczba mikr 6
Metoda plytkowa, posiew wglgbny , | e e Do
wodociagowej,
200 ftk/1 mi w kranie konsumenta.
Liczba bakteril grupy coli PN-EN 1SO 9308-1:2014-12 .
193 | etoda itracjimembranowe] PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | ItK/100 ™I ? 0
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 3
104 | tetoda filtracjl membranowej PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | /100 ml 0 g
Liczba enterokokéw katowych ’ ;
105 Metoda fillracji membranowe] PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0
PzB - pozycja z zakresu badar
jtk - jednostki tworzgce kolonie
Autoryzowal(a):
Zatwierdzit(a):

L

KIEROWNIK ODDZIALU

Badan Mlkrobiologicznych

R7
mgr Alicja kﬁq}/‘rzows/\'a

specjaiisia mikrobiclogii

jum nie ponosi

i

P ialnoéci za pobieranie i transportowanie prébki. Wyniki badan odnosza sig do otrzymanej prébki i nie moga by¢ stosowane do calego obiektu. Bez pisemnej zgody

Laboratorium Powiatowsj Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elku sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catoci.

KONIEC SPRAWOZDANIA




Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 08.09.2023

PCA

PoLskie CENTRUM

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

AUETIE) Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci
Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
% 10-561 Olsztyn ul. Zolnierska 16
i tel. 89 5248302
AB 451
Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.2.398,2023 Olsztyn, 07.12.2023 r.

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/2134/2023 z badania probki wody

Informacje dostarczone przez zleceniodawcg (klienta):

Zleceniodawea: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Piszu
12-200 Pisz, ul. Warszawska 5

Nr zlecenia: 27 Piszzdnia 21.11,.2023 r.

Cel badania: Przedstawienie wynikdw w obszarze regulowanym prawnic

Przedmiot badan: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Obicekt badan: wodociag publiczny Pisz

Migjsce pobrania probki: SUW - woda uzdatniona - zgodnic ze¢ zleceniem

Data i godzina pobrania probki: ~ 20.11.2023 r. godz. 11.00 - zgodnie ze zleceniem

Prébka pobrana przez: Pracownika PSSE w Piszu - Irena Matysiuk

Metoda pobrania prébki: PN-ISO 5667-5:2017-10 - metoda nicakredytlowana

Informacje pochodzgee od klienta mogg wplywaé na waznos¢ wynikdw badan.
Informacje podane przez Laboratorium:

Data i godzina przyj¢cia probki  21.11.2023 r. godz. 9.20

do Laboratorium:

Stan probki w chwili przyjecia:  przydatna do badan

Oznakowanie probki przez klienta: 116 Pisz her
Kod prébki nadany w Laboratorium: 2134 artg L{f:;;mMugcm-d we
. Jednostka Wil 2 dnin 07.12.2017 .
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia ; nicpewnos¢' / DU 4
miary : (Dz.U. poz.2294)
rezultat badania?

ik badanin chemicTne v i e FR S R
Bor Tk e ¢ <0,050 A 1,0
: meloda spektrofotometryczna Test BorwMerck 114839 mg/l (0,050 + 0,008) 4
Arsen PN-EN ISO 11969:1999
2 |metoda absorpeyjnej spektrometrii atomowej : p/l 2,38 + 0,57 A 10

veofs 5 e a 4
2 ErocToNanRian WodoHOW . HOAAS) norma wycofana z wykazu norm PKN

Chrom <2.0

3 |metoda absorpeyinej spektrometrii atomowej | PN-EN (SO 15586:2005 ng/l & 05.«.0 % A 50
z atomizacjy elektrotermiczng (ETAAS) A £
Kadm ) <025

4 fmetoda absorpeyjnej spektrometrii atomowej | PN-EN 1SO 15586:2005 npe/l A 5.0

R 5 (0,25 £ 0,06)
z atomizacjy elektrotermiczng (ETAAS)
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1

i 118:06,2023

,(-)znakowuhi(:;prébki przez Klienta: 116-Pisz
[Kod probki nadany.w Laboratorium 2134 PGS S .
R AR Faiinrd . 1 : W&iﬁk'bﬁdm’{é-’ : l{’pl\:.z(,017
‘Lp| Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia Jc::?im'(k“ niepewnose’ /. 'Z(I;‘:‘U: f‘;olz_..2294 )r.
‘ ] ary rezultat badania? il
Miedz . P,
5 |inctoda:absomeyjnej spektrometrii atomowej | PN-EN 1SOQ-15586:2005 mg/l <005 A 2,0
z alomizacjy elektrolermivzng (ETAAS). (0,005.5.0,000),
“|Nikiel . 5o v ) <20 7
6 |metodn nbsorpeyjngj spekiromelrii atomowej PN-EN ISO'15586:2005 pg/l e A 20
|z atomizacjy elektrolermiczngi(ETAAS)- . (2.0£0,5)
Olbw <25
7 |metada absorpeyjnej spektromeitii atomowej | PN-EN'ISO 15586:2005 ng/l X 51‘0 G A 10
z mtomizngjy clckirolenniozng (ETAAS) (2.5+06)
Sod |PN-1S0:9964-1:1994
8 lmctoda plomicniowe).absomeyjnej i . mg/l 14,3 +2,1 A 200
 |spekurometsii atomovvej (FAAS) PN:1809964-1:1994/A1:2009 !
|Benzen : <0.25
9| \netods-chromatografii gazowej z-detokejg. | PN-ENISO-15680:2008 gl 025 looa Al 1,0
- |nissowa (P&T GC-MS) ' » A (035 50.09)
"o |[SUMA THM: e 5 , <23,75 <
‘0. » obliczel v PN-EN1SO. 15680:2008 ng/l (33754 6.10) A 100
trichlorometan (chloroform) S ) <0,00750
| ¥ {metoda:chromatografii gazowej z detekein PN-EN:180-15680:2008 mg/l 0:007 5(’) +0,00188) A 0.030
2| masowy (P&T GC:MS) o4 U
. |bromodichlorometan . » . . <0.00375
12 |metoda cliromatoprafil gazowej z detekejy | PN-EN 180 15680:2008 mg/l 00017; e 0:60094) A 0,015
_|masown (P&T-GC-MS) (0.00375+ 0,
! dibromochlorometan ' <6.25 :
13 |metoda chromatoprafi gazowsj 2 detekejy | PN-EN 1S0-15680:2008 g/l P A -
| masown.(P&T GC-MS) ’ [ has
{tribromometan-(bromoform) ' <6.25
14 |inctoda chromatografii gazowsj:z dewckely  |PN-EN.TSO 15680:2008 pg/l oS A —
|inasown (P&T(]QJMS)‘ ’ . AT
|SUMA trichloroeten 220
15 |i tetenchioroeten: : PN-EN IS0 15680:2008 ng/l (2'0:‘” &) A 10
Z.obliczen : :
| |trictiloroeten o 7 » <10
| 16| metoda cliromatografii gnzowej z:detekejq PN-EN1S0O15680:2008 ng/l a 01'0 5 A e
- |innsown (P&T GC-MS) : R
tetrachlorocten : 1
17 |ietod i gazowe) z detekejy | PN-EN 1SO 15680:2008 ne/l (10403 A -
masown (P&T-GC-MS): ' o

LBSiZ-OBW/2134/2023
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Formularz nrPO-OBW-03/F09 z dnia 08.09.2023

Oznakowanie probki przez klienta: 116 Pisz (i R
: - : arlos¢ parametryczna-wg
Kod prabki nadany w Laboratorium: 2134 lpr M g &
;. Jednostka \VymL bnd'unm zdnia 07.12,2017 1.,
Lp. Badana cecha/Metoda Dokament odniesienia S niepewnosé' / (Dz.U. poz.2294)
& rezultat badania?
1,2-dichloroetan <03
18 [metoda chromatografii gazowej z detckejy - |PN-EN 1SO 15680:2008 ng/l ©3 *‘0 H A 3,0
masows (P&T GC-MS) S
Benzo(a)piren
z ki wrafii i b 0,002
19 metoda ultraszybkiej chromatografii PN-EN 1SO.17993:2005 /] <0 A 0.010
cicczowe) z detekeja Auorescencying (UPLCY ne/ (0,002 +0,0005)
FLD)
SUMA Wielopier$cieniowych <0.008
20 |weglowodordw aromatycznych: |PN-EN 150 17993:2005 pg/l (0,008 3 0.002) A 0,10
z obliczen A
benzo(b)fluoranten
gk ey s 2
21 |metoda uliraszybkiej chromatografii INLEN 1S 993:20 I < 0,00 A ok
cieczowej z detekeja fluorescencyjng (UPLCH PN-EN IS0 17993:2005 He (0,002 £ 0,0003)
FLD)
benzo(k)fluoranten A
5 |metoda ultraszybkiej chromatografii INLEN 1S AL < 0,00 A -
=i cicczowej z detekcjg fluorescencyjng (UPLCH EN-BN-1S0 17993:2005 ng/] (0,002 £ 0,0004)
FLD)
benzo(ghi)perylen e
23 |metoda ultraszybkicj chromatografii -EN IS 9 <9, A i
cieczowej z detekcjg fluorescencyjng (UPLCH EN-EN150 17993:2005 ne/l (0,002 £ 0,0004)
FLD)
indeno(1,2,3-cd)piren
24 |metoda ultraszybkicj chromatografii PN-EN ¢ 2 < 0,002 A H
cicczowej z detekejy fluorescencyjna (UPLCH EN-EN'ISO, 17993:2005 }lg/| (0,002 £ 0,0005)
FLD)
SUMA pestycyddw: R A0 , <0,34 A 0.50
25 B oty PN-EN ISO 6468:2002 ng/l (0340,114) A
26 |*Pestycydy chloroorganiczne:
o HCH af g ol L - <0,02 o
27 |metoda chromatografii gazowej z detekejs  |PN-EN 1SO 6468:2002 ng/l 00540009 A ,1
wychwytu elektronow (GC-ECD) AR
y-HCH 5 ‘ . <0,02
28 |metoda chromatografii gazowej z detekcja | PN-EN 1SO 6468:2002 g/l (0,02.4.0,008) A 0,10
wychwytu elekirondw (GC-ECD) ® ?
heptachlor ) <0.02
29 Imetoda chromatografii gazowsj z detekeja ~ |PN-EN-ISO 6468:2002 p/l 002 .L‘O 006) A 0,030
wychwytu elektronow (GC-ECD) * 3
epoksyd heptachloru
30 |metoda chromatografii gazowsj z deiekeja | PN-EN 1SO 6468:2002 g/l ( o;g"‘)’zo & A 0,030
wychwytu elektronow (GC-ECD) - >

LBSiZ-OBW/2134/2023
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Formularz. nr-PO-OBW-03/F09-z.dnia.08.09.2023

Ornakowanie prébki‘;prlé'zvkiicn'ln:

116 Pisz

wychwytu elektronéw (GC-ECD)

(0,02 £0,007)

"|Kod'prébki nadany-w Laboratoriuni: 2134 \Varwéé[{mranﬁlzyczxm we
- . : ozp.M.Z, ]
; : : i -Wyiiik badania SRR '
stk 1 . \ zdnia:07:12,2017 1.
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument.odniesienia Jednosikn niepewnose! / AT e D5
miary G-y . (D2,U, poz.2294)
i rezultat badania?
|aldryna: _ 0
31 |metoda chromatografii-gazowej zdetekejn  [PN-EN.1SO 6468:2002 ng/l <_) 02 0,030
wychwytu elekironéw (GC-ECD) ‘ (0,02:2.0,00%)
dieldryna » — : 0:03
32 | etoda chromatografli gazowdjz detekejy |PN=EN 180.6468:2002 n/l <,, 0 1:,030
wyelwytuclehrondw.(GC:ECD) / (0,02'+0,008)

© |endryna <0.02 : .

-33 | metoda chromntografii gnzowej z detékejn | PN-EN-1S06468:2002 ng/l ! 10
wychwytu.clektronéw (GC-ECD) ) (0.024:0,006) o
pp:DDE : o <0,02

34| metoda chromatoprafii gizowej z detekejy, | PN=-EN180:6468:2002 pg/l s 020
wyclwytu slektronéw (GC-ECD) : . ‘ RGN
: 5 FI)D‘DDD ! o <0,02
35 otla chromntografii.gazowej 2 detekeja | PN-EN 1SO6468:2002 ne/l s 0,10
wychwylu elektront. (GC-ECD) 3 (002 %:0,008)
- |pp-DDT : ) - <0:02
36" |moloda chromatografii gazowej z dawekejy | PN-EN 1SO 6468:2002 ng/l s 0,10
[ wyehwytu clekironév (GC-ECD) ;02 £0,009)
37:|s Pyretroldy:
5 bi'fentrynn o
38 |inctada chromatografi gazowej zdetckejs | PN-EN 1SO 6468:2002 g/l 0:20'02“ 0,10
wychwytu clektron6iw (GC-ECD) V (0,020,007
|, |fenpropatryna v ) <0.02 .
239 |inctoda chromatogmfil-gazowej z detckejy - PN-EN-IS0:6468:2002 ngll — '0‘ 067 ) 0,10
| wyehwytu elekironbw:(GC-ECD) : L
|- |A-cyhalotryna <0.02
| 10 Jinetoda cliromatogeafii gozowej z detekejy PN-EN 1S0O6468:2002 ng/l 008 ;0 06‘) 4,10
awychwytu-elektrondw. (GC-ECD) ’ o 0o%)
permetryna. <002

41" |metadn:ch grafii gazowej 2 detekejg PN-EN 1SO 6468:2002 ne/l 0.02 *'0 08 0,10
wychwtu elekironéiv (GC-ECD) 4 : (0,02 :+0,008)

~ |izomery eypermetryny: (a-cy- :

1 42 |permetrynn;:cypermetryna)  |pNIEN 1SO 6468:2002 : 0,02 0,10
‘| |metoda’chironintografii gazowej 2 detekejy P . 6468:2002 'ng/l (0,02 £ 0,007)
wyeliwylu-elektrariéw (GC-ECD) ' - .
|fenwalerat : PR <0:.02
| 43 |inetoda chromatoprafii gazowej z detekeja ~ |PN=EN 1SO 6468:2002 ngl o2 1.-.() 066) 0,10
wycliwytu clekironow (GC-ECD) ) ~ R i
deltametryna . _ <0,02
:44 |inetodacliromntogrilii gnzowoj z detekejy PN-EN [8SQ 6468:2002 ng/l. i 0.10

Podann nicpewnos¢ nie-obgjmuje etapu pobrania probkiniepewnosé wyniku badanin chemicznego wyrazona jako. niepewradé rozszerzona pray-

poziomie ufnosci ok. 95%

i wspSlczynniku rozszerzenin k=2; Podana niepewnosé ni¢ obejmuje clupw pobrania probki.

LBSIZ:0BW/2134/2023
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Formularz nr PO-OBW-03/F09 z dnia 08.09.2023

2 . W przypadku, gdy otrzymana warto$¢ dlabadania chemicznego jest ponizej zakresu metody, Laboratorium podaje rezultat badania przedstawiony
w formie "<" wraz z niepewnoscig rozszerzong dla wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Badania chemiczne wykonano 20.11-05.12.2023

Wyniki badai/rezultaty-badan odnoszg si¢ wylgcznie do badanej prébki.

Do wynikéw badan nie podano stwierdzenia zgodnosci z wymaganiem / do rezultatéw badan nie podano opinii i interpretacji dotyczacej zgodnosci z
wymaganiem - zgodnie ze zleceniem.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probki oraz za informacje uzyskane od klienta.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

A - badania akredytowane przez Polskic Centrum Akredytacji

autoryzuje badania chemiczne zatwierdza
Kierownik B BT R VR o (R A
Sekeja sadan EizykaChemicznych EIEROWNIR LABORATORIL :'\1_
Wady, vislrza Badan Srodowisgogven 1 2ywnose
L
mgr lwona Rolka mer Apfu/Bulkowska

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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Formularz nr PO-OBZ-03/F12 z dnia 03.01.2022 .

\\\\\\”I”Il:/ s
N \\_// I/’, PCL“\u
Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynic ¢\§__—///3 Pousxie Centaus
ul. Zolnierska 16 10-561 Olsztyn M AKBEBFTACN
Laboratorium w Elblagu T e
ul. Gen. J. Bema 40 82-3?)%) Elblag POWIATOWA Sf!/“‘:(@ § %
SANITARNO - EPIDEMIO rxtmgw\‘\ hatds

w Plszu

07 6RU,

73 AB 618 /

yf.

tel. 55236 74 18 fax 55 612 83 89 c-mail: leobz.wsse.olsztyn@sanepid.gov.pl
Znak sprawy: LE-OBZ-9051.2.316.2023 Elblag, dnia 30.11.2023 r.

Sprawozdanie z badan nr LE-OBZ/513w/2023

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 5.
2. Zakres wykonywanych badan zgodny ze zleceniem jednorazowym nr 27 Pisz/2023 z dnia 21.11.2023 r.

3. Obiekt badania: probka wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

4. Cel badania: wykorzystanie wynikow badan w obszarze regulowanym prawnie

5. Data, godzina pobrania prébki: 21.11.2023 r., godz. 11% - informacja podana przez klienta

6. Miejsce pobrania probki: wodociag publiczny Pisz — SUW — woda uzdatniona — informacja podana przez klienta

7. Probka pobrana przez: probkobiorcg PSSE w Piszu p. Ireng Matysiuk wg 1-06/PO-OBZ-03 (metoda nieakredytowana)
— informacja podana przez klienta

8. Stan prébki: bez uwag
9. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 22.11.2023 r., godz. 12%

Badania chemiczne

Oznakowanie Zakres Wynik badania/ Najwyzsze dopuszczalne
Kod 22ir e Badana Metoda badan/ el Rezultaty Jednostka stezenie wg Rozp. MZ
. 1. | probkiprzez s . pomiarowy . . ! X
probki Klienta cecha Dokument odniesienia ctody badania miary z 7 grudnia 2017r.
metoc) + niepewnosé! (Dz. U. 7.2017r.poz.2294)
glin ETAAS zgoduie <10,0 1
: - ’ 200
2 PN-EN 1SO 15586:2005 10,0 - 300 pg/l (10,0 £ 2,2) ne/
HGAAS zgodnie 1015 g/[ <1.0 g/[ 5
antymon z PB-OBZ-05/CH ,0— H 2 n
5 1 3W 1 16 PiSZ edycjal z dnia 08.06.2009 (1 :(ili (()))2)
HGAAS zgodnie s
selen . : ? 1,0-15 1 10
2 PN-ISO 9965:2001 pg/l (1,0£0,2) ne/
CVAAS zgodnie z PB-OBZ- | <0.1 g/l 1
rteé 03/CH edycja 1 z dnin 0,1 -3,0 ’
? 01.09.2008 he/ (0,10+0,02) i

<" - ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. ktora jest jednoczesnie granicg oznaczalnosci metody;

Przedstawione wyniki ze znakiem ,.<” sg rezultatami
! Niepewnosé wyniku badania wyrazona jako niepewnosé rozszerzona metody badawezej przy poziomie prawdopodobienstwa 95%
i wspolezynniku rozszerzenia k=2. Podana niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobierania probki.

Badania chemiczne wykonano w dniach od 22.11.2023 r. do 28.11.2023 r.
Sprawozdanie sporzadzono w dwadch jednobrzmigcych egzemplarzach.
Do wynikéw badan nie podano stwierdzenia zgodnosci - zgodnie ze zleceniem nr 27 Pisz/2023.

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badan niec moze by¢ powiclane inaczej, jak tylko w calosei.
2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za etap pobrania i transportu probki.
3. Wyniki badan odnosza si¢ do dostarczonej probki.

Przeglad i autoryzacja:

KIEROWNIK

Oddzialu B dapia ZLywnosc:
o\
mgr-Refdostaw Il./ecnxe'wskz

koniec sprawozdania z badan







