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Ocena jakosci wody

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 338 z p6zn. zm.), art.
12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 537 z p6zn. zm.), § 21 ust.1 pkt 1 Rozporzadzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 poz. 2294)

stwierdza

przydatnos¢ wody do spozycia z wodociggu publicznego Liski gm. Pisz, powiat piski, ktory
zaopatruje 1204 mieszkancéw miejscowosci: Bogumity, Jeze, Liski, Maszty, Pietrzyki, Turowo,
Turowo Duze i Zawady.

Uzasadnienie

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, sprawujac nadzor samtarny nad
jakoscig wody do spozycia, przeprowadzﬁ kontrole¢ w wodociaggu publicznym Liski i pobrat
proby wody do badan. W oparciu o sprawozdania z badan nr LBESIZ 9051.2.28.2024 z dnia
22.02.2024 r. LE-OBZ/51w/2024 z dnia 26.02.2024 r., LBSiZ-OBW/192/2024 z dnia
06.03.2024 r., prébek wody pobranych w dniu 19.02.2024 r., w zakresie parametréw grupy A i B
Zalacznika nr 2 cytowanego rozporzadzenia, PPIS w Piszu stwierdzil spelnienie wymagan
parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych i orzekt jak na wstepie.

Ocena niniejsza jest wazna do czasu przeprowadzenia nastgpnych badar wody z tego wodociggu.

z upowaznienia
Panstwowego Powiato

Inspektora Sanitarn
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3. Aa.

sporzadzita: Agata Olencka — starszy asystent Higieny Komunalnej
08.03.2024 r.
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S Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna P [: A
Laboratorium Badan Epidemiologicznych Srodowiskowych i Zywnosci W —
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Laboratorium bad kredyt e przez Palskie Centrum Akreﬁﬁ*{éﬂdo dnia ZG[UT:.?U.. seevens BADANIA
sygnatariusza porozumiert EA MLA i ILAC MRA dotyczacych wzajemnego uznawania sprawozdar z ba

Nr akredytacji AB 614

P sironanr iczba BR3P 5 AB 614
. Etk, dnia: 22.02.2024r. Wy,
Znak sprawy: LBESiZ.9051.2.28.2024 /(/ ,\\‘\\\_///'f,,
Sprawozdanie LBESiZ/ 28 /2024 / wps / mop / 2816PPPPW0008
BN
1. Badania wykonano na zlecenle: Higieny Komunainej PSSE w Piszu {'/,ﬁ\\}
s
zlecenie nr 4 Pisz /812024 z dnia 19.02.2024
2. Oblekt badania: prébka wody do spozycia
3 Cel badania: przedstawlenie wynikéw badan w obszarze regulowanym prawnie
4. Mie]sce, data | godzina pobrania prébki: wodoclag publiczny Liskl - Liski - SUW woda uzdatniona
pobrana dnia: 19.02.2024 godzina 11;40
5. Data | godzina przyjecia prébki do laboratorium: przyjeta dnia: 19.02.2024 godzina 13:20
6. Prébka pobrana wg PN-ISO 5667-5 | PN-EN ISO 19458 przez: prac. PSSE w Piszu A. Olencka

7. Stan prébki zgodny z Instrukc]g I-01/PO-W-03 "Kryteria oceny przydatnosci prébek wody przyjmowanych do badan"
8. Warunkl transportu stwierdzone przy przyjeciu prébki(ek) do Laboratorium: temperatura 4,2 °C

Rodza] badania Data wykonania badanla Kod prébki: 28
Fizyczno-chemiczne 19.02.2024 - 20.02.2024 Oznakowanie prébki przez kllenta: 13 Plsz
Wartosci parametryczne
pzB Badana cacha Dokument odnleslenia | Jednostka mi Wynlk badanl Smiepamads: | jakim powinna odpowiadst wod
z Metoda m bl adnostra,miary ynikbadania wyniku' wg Rozp. MZ z dnla 07.12.2017 r.
(Dz.U. 2017 r. poz. 2294)
j Barwa PN-EN ISO 7887:2012 <5 %1 Ak;eptov{alna przez konsum_snléw
Metoda spektrofotometryczna Metoda C mgfl Pt I bez nieprawidiowych zmisn,
wartoié pH 7.9 Zalecana warto$¢ do 15 mg/l Pt
Akceptowalna przez konsumentéw
Metnosé g ds | bez nieprawidiowych zmian.
2 Metoda nefelometryczna RN:ENIISO 702251:2016:00 NTU <0,30 009 Zalecany zakres
wartoéci do 1,0 NTU
|Zapach - N
3 Metoda PN-72/C-04557 W £1R bardzo;slaby roslinny - Akceptowalna przez konsumentéw||
Smak . B 20 brak N i bez nieprawidiowych zmian
Metoda lepty d N
4  |OdczynpH PN-EN ISO 10523:2012 - 7.6 £01 65 - 95
Metoda potencjometryczna temperatura pomlary 21,9 °C
5 Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 uSlcmy,s 442 + 28 2500
wiasciwa temperatura pomlaru 21,9 °C
Metoda konduktometryczna ::'::: ;E:":cmfc '!u:n!“:::;mu,y
g [Amonowy jon . PN-1SO 7150-1:2002 ma/dm® NH," <0,10 + 0,02 0,50
7 [Povny PN-EN 26777:1999 mg/dm*NO; 0,065 40,008 0,5
g |Azotany PN-82/C-04576.08 ¥ mg/dm® NOy <3,10 £ 047 50
g [Mangan Test Merck Nr 1.14770 ug/dm® Mn 59 £ 16 S0
P . PN-ISO 6332:2001 pg/dm® Fe <50 15 200
qq |Twardosc PN-ISO 6059:1999 mg/dm’ CaCO, 226 +23 60 - 500
4z |Chlorid PN-ISO 9297:1994 mg/dm® CI 16,2 £16 250
43 |Fuork R PN-78/C-04588/03 % mgldm® F 0,13 £ 002 1.5
Metoda potenciometrvezn
Utlenialno$¢ z KMnO, i : 3 5
14 Metoda PN-EN ISO 8467:2001 mg/dm” O, 0,7 +0,2
g |Sarezany PN-79/C-04566.10 W mgldm® SO 28" 4 250
50 |GYiankiwolne . Test Merck Nr 14417 pg/dm® CN° <20" £03 50
hiagisE PN-C-04554-4-1559 N
-] ) 3 -
1 Metoda obliczeniowa E::gg gggg}ggg mg/dm™ Mg 12 2 7 125

Informacije dostarczone przez klienta: p-kt 1,2,3,4,6
PzB - pozycja z zakresu badar

Wynik badania przedstawiony rezultatem ,<" oznacza warto$¢ ponizej zakresu pomiarowego metody. Podana niepewnos¢ dotyczy dolnej granicy zakresu pomiarowego metody

Sprawozdanie z badari zawiera wyniki badar objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych
N_ wynik badania spoza zakresu akredytacji lub otrzymany metodg nieakredytowang spetniajacg wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
¥ - norma wycofana z wykazu nom Polskiego Komitetu Normalizacyjnego potwierdzona w laboratorium jako wiasciwa do oznaczania parametru

' - niepewno$¢ wyniku badania podawana jest, dla wszystkich uzyskanych wartosci liczbowych, jako niepewno$é rozszerzona przy wspoiczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie
ufnosci 95%. Niepewnos¢ wyniku dotyczy procesu badawczego, nie obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobieraniem | transportem prébki

Autoryzowat(a): KIEROWNI
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Sprawozdanie LBESiZ /28 /2024 / wps / mop / 2816PPPPW0008

Rodzaj badania Data wykonania badania Kod prébki: 28
Mikrobiologiczne 19.02.2024 - 22.02.2024 Oznakowanie prébki przez klienta 13 Pisz
Warto$¢ parametryczna wg Rozp. MZ
P2B Badana cecha Bokument odniesienta Jednostka |  Wynik badania z dnia 07.12.2017 r.
Metoda miary

(Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

bez nieprawidlowych zmian
104 Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C

v e P-EN 150 6222:2004 Batm | ewto [T e e
wodociggowe,
200 jtk/1 mi w kranie konsumenta.
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
193 | \etoda fitrach membranowe] PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | Itk/100 ml . 0
Liczba Escherichla coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
194 Metoda fitrac membranowe] PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 | /100! 0 0

Liczba enterokokéw katowych . .
105 Metoda filtracji membranowej PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 mi 0 0

PzB - pozycja z zakresu badari
jtk - jednostki tworzace kolonie

Autoryzowal(a):

KIEROWNIK ODDZIALU N
Badan Mikrobiojegicznych Zatuisniehiay

mgr Alicja K skg

specjaliste mikrobiolegii

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transportowanie prébki. Wyniki badar 0dnoszg sig do otrzymanej prébki. Bez pisemnej zgody Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Elku sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catosci.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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Laboratorium w Elblagu T ——— S %
POWIATOWA STACGA o S
ul. Gen. J. Bema 40 82-300 Elpl N, S
WO &g - %?;gﬁhﬂo%}t@\\\\ AT
; mme \—
Wplynelo dnia ............ AB 618
/
poz.dz. —:?Q(( ...... podpJ
Oddzial Badania Zywnosci /
tel. 55 236 74 18 fax 55 612 83 89 e-mail: eobz.wssc.olsztyu@sanepid.gov.pl
Znak sprawy: LE-OBZ-9051.2.19.2024 Elblag, dnia 26.02.2024 1.

Sprawozdanie z badan nr LE-OBZ/51w/2024

Informacje podane przez klienta:
1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitamo—Epidemiologiczna w Piszu, 12

-200 Pisz, ul. Warszawska 5.

2. Zakres wykonywanych badan zgodny ze zleceniem jednorazowym nr 4 Pisz/2024 z dnia 19.02.2024 r.,

3. Obiekt badania: woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

4. Cel badania: wykorzystanie wynikéw bada w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania probki: 19.02.2024 ., godz. 114

6. Miejsce pobrania probki: wodociag publiczny Liski - SUW, woda uzdatniona

7. Prébka pobrana przez: probkobiorce PSSE w Piszu p. Agate Olencka wg PN-ISO 5667-5:2017-10
(metoda nieakredytowana)

Informacje podane prze Laboratorium:
1. Stan prébki: bez uwag
2. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 21.02.2024 r,, godz. 11%°

Badania chemiczne

Al " : Najwyisze dopuszezalne
Kod Ol'flak?“ anie Badana Metoda badar/ Zn‘kres Wynik badnma_/ Jednostka ste¢zenie wg Rozp. MZ
‘hi; | Probki przez g . pomiarowy Rezultat badania : .
probki Klienta cecha Dokument odniesienia tody £ niepewnodé! miary z 7 grudnia 2017r.
e metody nicpewn (Dz U. 7 2017r.poz.2294)
: ETAAS zgodnic <10,0
glin 2PN-EN1SO 155862005 | 10,0~ 300 pg/l (10,0 +2,2) ng/l 200
HGAAS zgodnie <1.0
antymon 2 PB-OBZ-05/CH 1,0-15 pg/l 2 pg/l 5
Sw 13 Pisz edycia 1 z dnia 08.06.2009 (1,0£0,2)
HGAAS zgodnic <1,0
selen 2 PN-ISO 99652001 L,0-15 pg/l (1,0£02) ng/l 10
CVAAS zgodnic z PB-OBZ- <0.1 | .
rted 03/CH edycja 1 z dnia 0,1-3,0 z
¥ Orohaos M| 000 | M

»<" - ponizej dolngj granicy zakresu pomiarowego akredytowancj metody, ktora jest jednoczesnie granicq oznaczalnosci metody;
Przedstawione wyniki ze znakiem »<” sg rezultatami

! Niepewnosé wyniku badania wyrazona Jako niepewnosé rozszerzona metody badawezej przy poziomie prawdopodobienistwa 95%

i wspolezynniku rozszerzenia k=2, Podana niepewnosé nie obejmuje etapu pobierania probki.

Badania chemiczne wykonano w dniach od 22.02.2024 r. do 23.02.2024 T.
Sprawozdanie sporzgdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.
Do wynikéw badan nie podano stwierdzenia zgodnosci - zgodnie ze zleceniem nr 4 Pisz/2024.

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badai nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za ctap pobrania i transportu probki.
3. Wyniki badan odnoszg si¢ do dostarczonej probki.

Przeglad i autoryzacja:

koniec sprawozdania z badan
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PoLsxie CeNraum
AKREDYTACS)

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztyme
Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci L:

P e Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza :
A =T 6 10-561 Olsztyn ul. Zolnierska 16
2/, D AN HADANIA B
O tel. 89 5248302 §

AB 451

POWIATOWA STACJA
SANITARND - u}"lDEMlObOGICZNi‘-.

d‘7 MAR, 2024

.......................

Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.2.42.2024

Informacje dostarczone przez zleceniodawee (klienta):

Zleceniodawca: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Piszu
12-200 Pisz, ul. Warszawska 5

Nr zlecenia: 4Pisz/2024 z dnia 20.02.2024 .

Cel badania: Przedstawienic wynikow w obszarze regulowanym prawnic

Przedmiot badan: Waoda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Obickt badan: wodocigg publiczny Liski

Miejsce pobrania probki: SUW - woda uzdatniona - zgodnie ze zlecenicm

Data i godzina pobrania prébki:  19.02.2024 r. godz. 10.40 - zgodnie ze zleceniem

Prébka pobrana przez: Pracownika PSSE w Piszu - Agata Olencka

Metoda pobrania probki: PN-ISO 5667-5:2017-10 - metoda nicakredytowana

Informacje pochodzgce od klienta mogg wplywaé na waznosé wynikow badan.
Informacje podane przez Laboratorium:

Data i godzina przyjecia probki  20.02.2024 r, godz. 9.40

do Laboratorium:

Stan probki w chwili przyjecia:  przydatna do badan

Oznakowanie probki przez klienta: 13Pisz e ame( NESS
. . (\) Al Zna-wg
Kod probki nadany w Laboratorium: 192 ;0 7 M g v
I Jednosika Wynik hadaiis z dnia 07.12.2017 .
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odnicsienia i niepewno$c! / (DzU. poz 2294)
24 rezultat badania?
S Vbadania chemiczne e bl L AL 2
Bor Tog drol ¢ <0,050 A 1,0
‘ metoda spektrofotometryczna TespBopu:Merck 114839 mg/) (0,050 & 0,008) i
p
Arsen ONLEN [Q e i
2 metoda absorpeyjnej spekirometrii atomowej el le)rl 19691?:9 PKN ng/l 1,14 £ 0,27 A 10;;
z generowaniem wodorkow (HGAAS) noring:wycolanaz wykazu-norm ¥
3
Chrom <2.0 i
3 muodu nbwrp«.yjnq spektrometrii atomowej | PN-EN ISO 15586:2005 ng/l 20 "’0,3) A 50
2 2y elek iczny (ETAAS) g s
Kadm <0.25
4 |metoda absompeyjnej spekirometrii atomowej |PN-EN ISO 15586:2005 nug/l 025 2’0-06) A 5.0
z atomizacjy elektrotenmiczng (ETAAS) i it i

RSN ¥ PTET e

LBSiZ-OBW/192/2024
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Oznakowanic probki przez klienta: 13Pisz
Kod prébki nadany w Laboratorium: 192 WarlQecpalamelry tzn:vg
- - Rozp.M.Z.
L Bad ha/Metod D Iniesieni Jednostka W:\'mk b"df'f:'f' zdnia 07.12.2017 r.
p. adana cecha/Metoda okument odniesienia s niepewnose! / (DZ.U. poz.2294)
’ rezultat badania®
Miedz <0.005
5 |metoda absorpeyjnej spektrometrii atomowej | PN-EN [SO 15586:2005 mg/l otk 3 Gt A 2,0
2 atomizacja elektrotermiczng (ETAAS) (0,005 0,01)
Nikiel <2.0
6 |metoda absorpeyjnej spektrometrii atomowej | PN-EN ISO 15586:2005 ng/l 1 ’0 3 A 20
7 atomizacjq elektrotermiczng (ETAAS) (3,0:20:3)
Olow <25
7 |metoda absorpeyjnej spektrometrii atomowej | PN-EN 1SO 15586:2005 ng/l 5 _"; A 10
z atomizacja elektrotermiczng (ETAAS) (23%06)
8o PN-ISO 9964-1:1994
8 |metoda ptomieniowej absorpeyinej ; ; mg/l 5,00+ 0,75 A 200
spektrometrii atomowej (FAAS) PN-ISO 9964-1:1994/Ap1:2009
Benzen <025
9 |metoda chromatografii gazowej z detekeja ~ |PN-EN 1SO 15680:2008 ng/l 5% N “0 A 1,0
masows (P&T GC-MS) (0.25.0,08)
i SUMA THI: PN-EN 1SO 15680:2008 hel s IS A 100
z obliczen (23,75 £6,70)
trichlorometan (chloroform) <0.00750
11 |metoda chromatografii gazowej z detekejg  |[PN-EN 1SO 15680:2008 mg/l W63 Y A A 0,030
masowy (P&T GC-MS) (0,00750 = 0,00188)
bromodichlorometan < 0.00375
12 |metoda chromatografii gazowej z detekeja  |PN-EN 1SO 15680:2008 mg/l . ; = A 0,015
masowq (P&T GC-MS) (0,00375 £0,00004)
dibromochlorometan e
13 |metoda chromatografii gazowej z detekeja  |PN-EN ISO 15680:2008 ng/l S A —_
masowg (P&T GC-MS) (6,25 = 1.88)
tribromometan (bromoform) <625
14 |metoda chromatografii gazowej z detckeja  |PN-EN 1SO 15680:2008 ng/l o% )"‘ A s
masown (P&T GC-MS) (6,25 22,00)
SUMA trichloroeten
15| itets aéhloroeten PN-EN ISO 15680:2008 pg/l - 2;’( A 10
z obliczeft E0208)
trichloroeten o
16 |metoda chromatografii gazowej z detekejg  |[PN-EN ISO 15680:2008 ng/l 1,0 A —
masows (P&T GC-MS) (1,0£03)
tetrachloroeten
17 | metoda chromatografii gazowej z detekeja | PN-EN 1SO 15680:2008 ng/l <10 A —_
masows (P&T GC-MS) (1,0+03)

LBSiZ-OBW/192/2024
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Oznakowanic probki przez klienta: 13Pisz ; {
- : Warto$¢ parametryczna wg
Kod prébki nadany w Laboratorium: 192 i
e - Rozp.M.Z.
R Jednostka Wynlk pacaria zdnia 07.12.2017 .
Lp. Badana cecha/Metoda Dokument odniesienia ifiy mcpcwnos‘é'! (Dz.U. poz.2294)
rezultat badania® i
1,2-dichloroetan <03
13 [metoda chromatografii gazowej z detekeja  |PN-EN SO 15680:2008 pg/l o4 'Ol A 30
masows (P&T GC-MS) (03501 §
Benzo(a)piren ¢
19 metoda ultraszybkic) chromatografii PN-EN 1SO 17993: 5 <0,002 7.\ 0.0 10
cieczowe] z detekeja Nuorescencying (UPLC 50 17993:200 re/ (0,002 = 0,0005) ll
FLD) .
SUMA Wiclopierscieniowych <0.008
20 lweglowodoréw aromatycznych: |PN-EN ISO 17993:2005 pg/l DD 002) A 0,10
z obliczen FAIe), 3
benzo(b)fluoranten
21 |metoda ultraszybkiej chromatografii E ¥ < 0,002 i
cieczowej z detekejy fluorescencyjng (UPLCH PN-EN IS0 17993:2005 ng/l (0,002 = 0,0003) A
FLD) §
»
benzo(k)fluoranten 5
27 |metoda ultraszybkiej chromatografii ONLEN 1€ 0029005 < 0,002 8
cieczowej z detekeja fluorescencying (UPLCH PN-EN 1S0'17993:2005 ng/l (0,002 +0,0004) A
FLD)
benzo(ghi)perylen
53 |metoda ultraszybkicj chromatografii ONLEN 1Q 019 < 0,002 i
cieczowej z detekej fluorescencyjng (UPLC PN-EN 1S0:17993:2005 ng/l (0,002 + 0,0004) S i
FLD)
indeno(1,2,3-cd)piren
24 |metoda ultraszybkicj chromatografii ON-E 3 039 < 0,002 e
cicczowej z detekeja fluorescencyjng (UPLC PN-EN ISO 17993:2005 ne/l (0,002 + 0,0005) A |
FLD) !
SUMA pestycydéow: R <0,34 ?
25 v PN-EN [ 2 A ;i
z obliczen PN-EN‘ISO 6468:2002 ng/l (0,34 £ 0,093) p 50
26 |*Pestycydy-chloroorganiczne: :
a-HCH <08
27 |metoda chromatografii gazowej z detekcja | PN-EN 1SO 6468:2002 ng/l o0 .e‘() 004) A 0, lp
wychwytu elektronow (GC-ECD) Al ;
y-HCH
28 | metoda ehromatografi gazowej z detekeja | PN-EN 1SO 6468:2002 ne/! o A 0,10
wychwytu elektronow (GC-ECD) e *
heptachlor <0,02
29 Imetoda chromatografii gazowej z detekeja - |PN-EN 1SO 6468:2002 g/l ©0.02 z.() 004) A 0,030
wychwyta elektronéw (GC-ECD) ? ¥ ;
epoksyd heptachloru
30 |imetoda chromatografii gazowej z detekejy | PN-EN.ISO 6468:2002 pg/l © 0<2 ?'3:04) A 0,030
wychwytu elektronow (GC-ECD) T o] g
;
!
|
i
i
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Oznakowanie probki przez klienta:

13Pisz

Kod prébki nadany w Laboratorium:

192

Wynik badania

Warto$¢ parametryczna wg
Rozp.M.Z.

E : T Jednostka : o 7z dnia 07.12.2017 r.
Lp. Badana cechaw/Metoda Dokument odnicsienia g niepewnos¢ '/ ) (DzU. poz.2294)
H rezultat badania®

aldryna <0.02

31 |imetoda chromatografii gazowei z detekejy | PN-EN SO 6468:2002 ng/l - _"0 P A 0,030
wychwytu elektrondw (GC-ECD) (0,02 0,001
dieldryna <0.02

32 |inetoda chromatografii gazowej z detekeja | PN-EN 1SO 6468:2002 ng/l o 1‘0 i A 0,030
wychwytu elektronow (GC-ECD) (0,02:0.904)
endryna <0.02

33 | metoda chromatografii gazowe; z detekejy  |PN-EN ISO 6468:2002 ng/l - "0 ik A 0,10
wychwytu elektronow (GC-ECD) (0,02=:0,00)
pp-DDE <008

34 | metoda chromatografii gazowej z detekejs | PN-EN SO 6468:2002 ng/t o "“ 405 A 0,10
wychwytu elekironow (GC-ECD) Galpiaial
pEDDD ) <0,02

35 | metoda chromatografii gazowej z detekejy | PN-EN 1SO 6468:2002 ng/l oz ~‘(l 0043 A 0,10
wychwytu elektronow (GC-ECD) (0,020,
pp-DDT <0.02

36 |metoda chromatografii gazowej z detekeja | PN-EN 1SO 6468:2002 ng/l i ~'0 30 A 0,10
wychwytu elektrondw (GC-ECD) (002000

37 |= Pyretroidy:
bifentryna <0.02

38 | metoda chromatografii gazowej z detekejy | PN-EN 1SO 6468:2002 pg/l i _’0 ot A 0,10
wychwytu elektronéw (GC-ECD) (0,02 £0,007)
fenpropatryna <0.02

39 da chr grafii gazowej z detekejy  |PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 503 "0 Ris A 0,10
wychwytu elektronow (GC-ECD) (0,02 £0,007)
A-cyhalotryna <0.02

40| metoda chromatografii gazowej z detekeja  [PN-EN ISO 6468:2002 ng/l 502 *‘U Lo A 0,10
wychwytu elektronow (GC-ECD) (0.02:40,009)
permetryna <0.02

41 a ci grafii gazowej z detekej PN-EN ISO 6468:2002 ug/l ‘i = o8 A 0,10
wychwytu elektronow (GC-ECD {0:022.0,008)
izomery cypermetryny (¢-cy-

4> [permetryna; cypermetryna) PN-EN 1SO 6468:2002 pg/! <0,02 A 0,10
metoda chromatografii gazowej z detekeja (0,02 £ 0,007)
wychwytu elektronow (GC-ECD)
fenwalerat <0.02

43 |metoda chiromatografii gazowej z detekeja | PN-EN 1SO 6468:2002 ng/l Hhrie P s A 0,10
wychwytu elektronow (GC-ECD) (0,02 +0,006)
deltametryna <0.02

44 | metoda chromatografii gazowej z detekeja — |[PN-EN ISO 6468:2002 g/l o A 0,10

wychwytu elektrondw (GC-ECD)

(0,02 +0,007)

Podana niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobrania probki. Niepewnos¢ wyniku badania chemicznego wyrazona jako niepewnos¢ rozszerzona przy
poziomie ufnosci ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2: Podana nicpewnosé nie obejmuje etapu pobrania probki.
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? - W przypadku, gdy otrzymana wartos¢ dla badania chemicznego jest ponizej zakresu metody, Laboratorium podaje rezultat badania p

w formie "<" wraz z niepewnoscig rozszerzong dla wartosci dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Badania chemiczne wykonano 20-28.02,2024

Wyniki badan/rezultaty badan odnoszg si¢ wylgcznic do badancj probki.

23

Do wynikéw badan nie podano stwierdzenia zgodnosci z wymaganiem / do rezultatéw badan nie podano opinii i interpretacji dotyczgcej zgodnosci z

wymaganiem - zgodnie z¢ zleceniem.

Laboratorium ni¢ ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probki oraz za informacje uzyskane od klienta.
Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nic moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

A - badania akredytowane przez Polskic Centrum Akredytacji

autoryzujc badania chemiczne zatwicrdza

e BB KIEROWNIK LABORATORIUM
Sekcja Badan Fizyko-Chemiczny Batlun Srodowiskogyeh 1 Zywnosei

Wody, Giusyrowiatiza
mgr !won%‘f?olka mer An

ulkowska

KONIEC SPRAWOZDANIA Z BADAN
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